
Pompe N°1 230V

Pompe Primaire

L'alimentation doit impérativement passer par un interrupteur cadenassable

Alimentation 230VAC Imax 3.15A
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Chauffage Gr°3

Vanne motorisée 230V
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Thermostat
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Alternative de sonde

pour groupe chauffage

Alternative de sonde

pour groupe chauffage

Thermostat

d'ambiance

Alternative de sonde

pour groupe Chauffe-eau I

Alternative de sonde

pour groupe chauffe-eau II

Alternative de sonde

pour groupe chauffage

Bride

6. Sonde extérieure

8. Sonde de départ secondaire

9. Sonde supp. chauffe-eau 1

11. Sonde retour secondaire

12. Sonde supp. chauffe-eau 2

10. Sonde  inf. chauffe-eau 1

13. Sonde inf. chauffe-eau 2

7. Sonde de retour primaire

Sonde départ chauffage Gr. 1

Sonde départ chauffage Gr. 3
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Flachbandkabel

Heizkreismodul 3

Flachbandkabel

Heizkreismodul 2

Flachbandkabel

Heizkreismodul 1

Stecker zu CPU/Bedienkonsole

Flachbandkabel

Steckplatz Flachbandkabel CPU/Bedienkonsole

Mantelleitung 4 x 0.8mm blindé

Alternative pour la demande de

chaleur externe

0-10VAC: 0V= 0°C, 10V= 100°C

0-20mA: 0mA= 0°C, 20mA= 100°C

Stecker zu

CPU/Bedienk.

Mantelleitung 4 x 0.8mm blindé

Flachbandkabel

Regler-Basismodul

JP1

Fernb.

0-20mA

0-10V

Com-Basismodul

Servicestecker

R1 R2

Steckplatz COM C

für Regler SUBCOM

Steckplatz COM B

für Zähler, ext. Geräte

Steckplatz COM A/1

für Standalone Interface

Steckplatz COM A

für externes Interface

Regler 2 Kl. C2

Regler 2 Kl. C1

Regler 2 Kl. C3

Réseau CAD VL (acier)

Réseau CAD RL (acier)

Datenbus Tx +

Datenbus Tx -

Datenbus Rx +

Datenbus Rx -

Schirm

SchirmSchirm

Erdungskabel 1,5mm²

Buskabel von/zu Datenbusprint in Dose:

Im Leerrohr: Min. 2x2x0,8mm geschirmt

Bei Erdverlegung: Erdkabel 6x2x0,8mm geschirmt
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Datenbusprint
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Alternative de sonde
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Sonde départ chauffage Gr. 1
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Obligatoire

Câble U72 1x4 vers emplacement comptage

électrique ou coffret extérieur (lecture à distance cpt)
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